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Mobiler Zapfwellengenerator fiir
landwirtschaftliche Anwendungen

Mithilfe des von der TU Wien entwickelten mobilen Zapfwellengenerators kdnnen vom

Traktor aus diverse Systeme und Anbaugerate mit elektrischem Strom versorgt werden.
Neben einem 1x230-V- sowie einem 3x400-V-Ausgang, gibt es auch die Mdglichkeit eine
Asynchronmaschine (ASM) gesteuert sowie eine permanentmagneterregte Synchronmaschi-
ne (PSM) sensorlos geregelt zu betreiben. Somit kdnnen unter anderem auch Antriebe am
Anbaugerét direkt bedient werden. Weiters kann unabhangig von der Zapfwellendrehzahl eine
konstante Gleichspannung zur Verfligung gestellt werden.
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A developed and constructed power take-off generator is
used as a mobile electrical power supply. Such a device
drives asynchronous motors in open-loop mode and perma-
nent magnet synchronous motors in sensorless closed-loop
mode. Furthermore, it is also possible to apply AC voltage,
3x400 V and 1x230 V, to use external electrical appliances.
The possibility for constant DC link voltage independent of
the PTO revolutions is also shown.
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mm In der Vergangenheit wurden landwirtschaftliche Geré-
te fast ausschlieflich durch direkte mechanische Kopplung
der Zapfwelle oder iiber hydraulische Antriebe benutzt. Heu-
te sind jedoch die Regelbarkeit und die Effizienz der Gerite
ausschlaggebend. Elektrische Antriebe sind hier von groBem
Vorteil, da sie eine hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig gerin-
gem Gewicht und einen Wirkungsgrad von 80 bis 90 Prozent
aufweisen. AuBerdem ist eine hochdynamische Drehzahl- und
Momentregelung einfach zu implementieren. Neben den bis-
herigen elektrischen Komponenten in der Landwirtschaft wird
in Zukunft auch der Anteil der elektrischen Antriebe im ho-
heren Leistungsbereich bis hin zu Traktionsantrieben steigen,
wie Marktforschungen zeigen [1]. Die benétigte elektrische
Leistung solcher Antriebe muss vom Traktor bereitgestellt wer-
den und wird in Zukunft bereits in der Serienausstattung der
Zugmaschine zur Verfiigung stehen. In der Ubergangszeit wird
fiir die Stromversorgung ein mobiler Zapfwellengenerator ver-
wendet, um die Anforderungen elektrischer Anbaugeréte zu
erfillen [2; 3].

Anforderungen an einen Zapfwellengenerator

Ein Zapfwellengenerator muss portabel sein und sollte leicht
anzuschlieBen und zu demontieren sein. Von nahezu allen
Herstellern wird dafiir die Kombination einer Dreipunktauf-
hdngung mit einer Steckdose gemdB dem Standardisierungs-
vorschlag der AEF [4] am Markt angeboten. Je nach Hersteller
ist dieser Generator dann auch mobil einsetzbar, d.h. am Feld
bei voller Fahrt betriebsbereit. Um einen ausgangsseitigen Um-
richter anzuspeisen, der dann wiederum einen Elektromotor
versorgt, ist es wichtig, eine konstante Zwischenkreisspannung
bereitzustellen. Da die induzierte Spannung des Generators von
der Drehzahl abhéngig ist, sorgt ein aktiver Eingangsumrichter
fiir die konstante Regelung dieser Spannung unabhdngig von
der Drehzahl der Verbrennungskraftmaschine und somit der
Zapfwelle. Solch ein Umrichter ist bei diversen Herstellern
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3-D-Modell des Zapfwellengenerators (a), halbgedffnete Leistungselektronik (b), Einsatz beim Feldversuch (c) (Fotos: TU Wien)
Fig. 1: 3-D draft of the PTO generator (a), picture of the power pack, half open (b), PTO generator in the field (c)

nicht Stand der Technik, sodass die Zapfwelle mit einer ge-
wissen Drehzahl betrieben werden muss. Fiir den Einsatz von
Getrieben spricht z.B. ein hoherer Wirkungsgrad bei schnel-
ler drehenden elektrischen Maschinen; nachteilig wirken sich
allerdings die WirkungsgradeinbuBen durch die Getriebestufe
und ein erhéhter Wartungsaufwand aus. Im Folgenden wird der
von der TU Wien entwickelte Zapfwellengenerator beschrieben
und es werden getestete Anwendungen von Anbaugerdten und
anderen Verbrauchern prasentiert.

Der Zapfwellengenerator

Der Generator besteht aus einer permanenterregten Synchron-
maschine (PSM) mit einem Nennmoment von 165 Nm bei einer
Nenndrehzahl von 1000 U/min. Kurzzeitig kann das dreifache
Moment entnommen werden, d.h. die entnommene Leistung
kann verdreifacht werden, um bendtigte Spitzenlasten abzude-
cken. Die Maschine ist als AuBenldufer mit vergrabenen Ma-
gneten in flusskonzentrierter Anordnung konzipiert. Die Spu-
len sind als konzentrierte Einschichtwicklung ausgefiihrt [5].
Die rotierenden Teile des Generators sind mit Schutzblechen
ummantelt. Zentral {iber der Maschine sitzt die Leistungselek-

tronik. An den Flanken ist die Wasserkiihlung fiir die zwei In-
verter angebracht. Gegeniiber befindet sich eine Drossel und
ein Leistungsrelais fiir die Ausgénge. In Abbildung 1 ist a) der
Zaptwellengenerator als 3D-Modell, b) das Elektronikpaket fiir
die zwei Leistungsinverter und c) die Montage des Gesamtpa-
kets mittels Dreipunktaufhiangung an der Frontzapfwelle eines
Traktors zu sehen.

Der Generator liefert einen dreiphasigen Wechselstrom. Die
Frequenz sowie die Spannung sind dabei von der Drehzahl der
Zapfwelle abhingig. Einer der beiden Leistungsumrichter er-
zeugt daraus mit einer aktiven dreiphasigen H-Briickenschal-
tung Gleichstrom - mit konstanter Spannung und unabhdngig
von der Zapfwellendrehzahl -, der in einen Zwischenkreis
eingespeist wird. In Abbildung 2 ist der Regelalgorithmus
dargestellt. Als Eingabeparameter wird die gewlinschte Zwi-
schenkreisspannung angegeben. Diese regelt direkt den ge-
wiinschten g-Strom, der als momentbildender Anteil fir eine
Leistungsentnahme sorgt. Ein negativer g-Strom sorgt fiir eine
héhere Zwischenkreisspannung als die induzierte Spannung
des Generators entsprechend der Zapfwellendrehzahl. Dabei
wird der Umrichter als aktiver Hochsetzsteller betrieben.
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1200V-250A-IGBT wassergekiihlter Leistungsumrichter
(Foto: TU Wien)
Fig. 3: 1200V-250A-IGBT water cooled high power inverter

Steigt die Drehzahl der Zapfwelle {iber die nominale Dreh-
zahl entsprechend der Zwischenkreisspannung, so wird der
Generator im Feldschwéchbetrieb betrieben. Mit dem Feld-
schwiéchparameter wird der d-Strom erhoht und somit die indu-
zierte Spannung der Maschine auf die Zwischenkreisspannung
erniedrigt. Der Umrichter arbeitet als aktiver Tiefsetzsteller.

Neben der konstanten Gleichspannung gibt es weitere ver-
schiedene Ausgénge, die {iber einen zweiten Leistungsumrich-
ter zur Verfiigung gestellt werden:

= Asynchron-Modus: Steuerung einer ASM (open-loop)

m Synchron-Modus: Regelung einer PSM (closed-loop)

m Netzinselbetrieb: 3x400 V / 1x230 V mit jeweils 50 Hz
Eingangs- sowie Ausgangsumrichter sind baugleich (Abbil-
dung 3). Die Platine des Leistungsteils ist auf einem Alumi-
niumblock aufgebracht, an den eine Kiihlung angeschlossen
werden kann (Anschliisse rechts, Abbildung 3). Ebenso sind
die Zwischenkreiskondensatoren (schwarze Zylinder), die
Strommessungen (schwarze Ringe am oberen Rand mittig) so-
wie die Spannungsmessung (blaue Blocke am rechten Rand)
zu erkennen. Zentral ist die Ansteuerung der IGBT-Leistungs-
transistoren (Insulated Gate Bipolar Transistor) angebracht.

Uber dem Leistungsteil sitzt die Steuerplatine mit dem Mik-
roprozessor und den Schnittstellen fiir diverse Ein- und Aus-
gangsignale [6].

Der Leistungsfluss der gesamten Anwendung ist in Abbil-
dung 4 dargestellt. Die Zapfwelle als mechanische Eingangs-
leistung treibt den Generator an, der eine variable dreiphasi-
ge Wechselspannung an den ersten Umrichter anlegt. Dieser
erzeugt die bereits erwdhnte konstante Gleichspannung im
Zwischenkreis. In einem zweiten Umrichter wird an den Aus-
gangsklemmen je nach gewiinschtem Modus eine Spannung
bereitgestellt. In der Abbildung ist als Beispiel ein Motor skiz-
ziert. Aus Sicherheitsgriinden ist ein Isolationswéchter imple-
mentiert, der eigenstindig eine mogliche Isolationsverletzung
tiberwacht. Wird eine solche festgestellt, wird {iber ein Relais
an den Eingangsklemmen ein Kurzschluss geschaltet. Im Falle
eines Lastabwurfs wird mittels Brems-Chopper der Zwischen-
kreis an einen Leistungswiderstand gelegt und die Spannung
unterhalb eines Maximalbetrags gehalten.

Messungen
Der Zapfwellengenerator wurde mit einem Lastpriifstand ver-
messen und in einem Feldversuch getestet. In Abbildung 5 ist
der grundsétzliche Ablauf des Hochsetzbetriebs zur Erzeugung
der konstanten Zwischenkreisspannung dargestellt, bei dem
im Leerlauf der Hochsetzer aktiviert wird (Abbildung 5, b).
Die Ist-Zwischenkreisspannung (Ch2) folgt dabei dem vorge-
gebenen geglatteten Sollwert (Ch1). Nach anfinglicher kleiner
Regelabweichung pendelt sich der g-Strom (Ch3) ein und halt
konstant den Wert, der benétigt wird, um die Zwischenkreis-
spannung zu stabilisieren. Der gemessene Phasenstromverlauf
ist in Griin (Ch4) dargestellt.

Abbildung 5 (a) zeigt eine Lastaufschaltung von etwa einem
Drittel der Nennlast. Die bereits erhéhte und auf konstantem
Niveau gehaltene Zwischenkreisspannung (Ch3) bricht ein.
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Der Regler reagiert auf diesen Fall und erhoht den negativen
¢-Strom, um dem entgegenzuwirken (Ch2). In der Folge steigt
die Zwischenkreisspannung wieder auf den Sollwert an. Die
Dauer der Abweichung liegt bei rund 10 ms. Der d-Strom-
Anteil, der nur fiir die Feldschwéchung benétigt wird, bleibt
auf null (Ch4).

Im Folgenden werden beispielhaft Messungen am Ausgang
des Zapfwellengenerators im Netzinselbetrieb dargestellt (Ab-
bildung 6). Der Sinusverlauf von Spannung und Strom des
1x230-V-Modus bei Volllast (Abbildung 6, a) zeigt, dass alle
normativen Anforderungen erfiillt werden, somit externe elek-
trische Gerdte betriebssicher verwendet werden konnen. Im
zeitlichen Verlauf einer Volllastzuschaltung im 3x400-V-Modus
(Abbildung 6, b) tritt ein geringer Einbruch der Zwischenkreis-
spannung Up auf, in der Folge steigt der Zwischenkreisstrom
Ipc an und der Zapfwelle wird mehr Moment Mg abverlangt.

Es kommt zu einem geringen Drehzahleinbruch ng. Bei circa
10 Sekunden erfolgt ein Lastabwurf. Dabei wird, zum Bei-
spiel durch einen Fehlerfall, der Leistungsfluss am Ausgang
pltzlich unterbrochen. In der Folge steigt die Zwischenkreis-
spannung {iber einen Maximalwert und der Brems-Chopper
schaltet einen Lastwiderstand an den Zwischenkreis, um die
{iberschiissige Leistung abzufithren. Zur Sicherheit wird der
Hochsetzbetrieb deaktiviert und die Zwischenkreisspannung
sinkt daraufhin auf den Wert der induzierten Spannung ent-
sprechend der aktuellen Zapfwellendrehzahl.
Neben dem Inselbetrieb wurden noch einige Anbaugeréte

getestet:

m Rohrmotor: Spezialanfertigung fiir einen Mahaufbereiter 7]

m Getriebemotor: fiir niedrige Drehzahlen wie Schwader [2]

oder Grubberwalze

m Getriebeloser Motor: z.B. fiir Méher oder Diingestreuer
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Die typischen Anforderungen der Anbaugerite beziiglich
der Dynamik kann von den jeweiligen Elektromotoren voll-
stdndig erfiillt werden. Zusétzlich wurden die Wirkungsgrade
vermessen, um die Effizienz von Elektromotoren im landwirt-
schaftlichen Einsatz untersuchen zu konnen. In Abbildung 7
ist als Beispiel die Muschelkurve eines Getriebemotors darge-
stellt. Verglichen wurde die Eingangsleistung am Zwischen-
kreis (ZK) und die abgegebene Leistung an der Welle. In einem
sehr groBen Drehzahl- und Momentbereich wird ein hoher Wir-
kungsgrad erreicht, der typisch fiir Elektromotoren dieser Art
ist. Einige weitere gemessene Wirkungsgrade sind [6]:

m Generator: Zapfwelle/3-phasig: 94 %, Zapfwelle/ZK: 92 %

m Motoren: mit Getriebe 88 %, ohne Getriebe 89 % (ZK/Welle),

Rohrmotor 95 % (3-phasig/Welle)

m 3x400V / 1x230 V: 98 % (ZK/ohmscher Widerstand)

m Feldtest: 84 % (Zapfwelle/3-phasig Motorseite)
Alle Messungen am Lastpriifstand sowie im Feldversuch wur-
den mit einer sensorlosen Rotorlageerfassung der PSM durch-
gefiihrt. Im hohen Drehzahlbereich (>15 %) wurde dabei das
EMK-Modell (Elektromotorische Kraft, Spannungsmodell)
verwendet. Im niedrigen Drehzahlbereich sowie im Stillstand
wurde das INFORM-Verfahren (INdirekte Flussermittlung
durch On-line Reaktanz-Messung) angewendet [8]. Eine Re-
gelung von Elektroantrieben ohne Positionssensor und Dreh-
zahlmesser ist fiir landwirtschaftliche Anwendungen wegen
der geringeren Kosten und der Wartungsfreiheit unter rauen
Einsatzbedingungen von groBem Vorteil.

Schlussfolgerungen

Im Vergleich zu vielen anderen Zapfwellengeneratoren die am
Markt verfligbar sind, kann die Zwischenkreisspannung durch
die Drehzahlunabhéngigkeit des Generators iiber einen sehr
groBen Bereich konstant gehalten werden. Der Entfall des Ge-
triebes sorgt fiir eine héhere Ausfallssicherheit und geringere
Wartungskosten. Die zur Verfligung gestellten Ausgénge sorgen
fir eine maximale Flexibilitat. Vor allem die Methode zur sen-
sorlosen Regelung einer PSM entspricht dem aktuellen Stand
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der Technik. Der vorgestellte Generator kann nicht nur zur sta-
tiondren Stromversorgung verwendet werden, sondern auch im
Feldbetrieb bei voller Fahrt genutzt werden. Mit Dreipunktauf-
héngung und Steckdosen als Schnittstelle ist eine schnelle und
leichte Montage bzw. Demontage méglich.
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